AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

LEGENDA:

L5 ISTNIEJACA KUCHENKA GAZOWA CZTEROPALNIKOWA

ISTNIEJACY KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYUNY, KONDENSACYINY
Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA — RURA STALOWA CZARNA BEZ SZWU

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA — RURA MIEDZIANA

DN32 OZNACZENIE WYMIARU PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU GAZU

® ISTNIEJACY ZAWGR ODCINAJACY DO GAZU
= ISTNIEJACY FILTR DO GAZU
o ISTNIEJACE SZYBKOZLACZE GAZOWE, DN15
OZNACZENIE NUMERU MIESZKANIA
UWAGL:

1. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | SUFITY W INDYWIDUALNYCH PRZEPUSTACH Z RUR STALOWYCH

(PRZEPUST POWINIEN WYSTAWAC 3 CM PO KAZDEJ STRONIE PRZEGRODY),
2. PROJEKTOWANA INSTALACJE GAZU WYKONAC W TECHNOLOGI SPAWANIA GAZOWEGO,

3. WEACZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJ GAZOWEJ Z RURY STALOWEJ BEZ SZWU DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJl GAZOWEJ Z RURY MIEDZIANEJ ZA POMOCA SPECJALNEJ KSZTALTKI ADAPTACYJNEJ.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACS WZAJEMNIE
UZUPEENIAJACYM SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UKETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACU,
STWERDZENIA BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZLOZENIEM
OFERTY ZOBOWIAZANY JEST ZGtOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROW! ORAZ
PROJEKTANTOW! W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZEN | INSTALACJ WG OBOWAZUJACYCH NORM | PRZEPISGW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.

ADRES : LESMIERZ 26/2, 95-035 OZORKOW,

TEL: +48697 113750
§> m _ Z MI_l> _l E-MAIL : biuro.marinstal@gmail.com
NIP: 507 005 15 19
INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE REGON :101717866

TYTUL OPRACOWANIAMODERNIZACJA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WELORODZINNYM
W LUBONIU PRZY UL. LESMIANA 26B, 26C

ADRES INWESTYCJl |Lubof, ul. LeSmiana 26B, 26C, dz. nr 83/10, 83/11, gmina Lubofi

INWESTOR Wspbdlnota Mieszkaniowa Wtascicieli Nieruchomosci
ul. Lesmiana 26B, 26C w Luboniu

FAZA PROJEKTU  [PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU | AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr LOD/2281 /PW0S/13 | PODPIS

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Lewifiski upr. nr LOD/2548/PWBS/16 | PODPIS

DATA OPRACOWANIA | LIPIEC 2020 r. SKALA |1:100

NR RYSUNKU
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