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Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

U W A G A !
1 . I s t n i e j ą c ą  i n s t a l a c j ę  d o  p o d l e w a n i a  z i e l e n i
p o z o s t a w i a  s i ę  b e z  z m i a n .  N a l e ż y  j ą
p r z e ł ą c z y ć  d o  n o w o  w y k o n a n e j  i n s t a l a c j i .
2 . W  p r z y p a d k u  k o l i z j i  z  i s t n i e j ą c y m i  l a m p a m i
na etapie wykonawstwa trasę instalacji należy skorygować,
t a k  a b y  w y k l u c z y ć  w y s t ę p u j ą c e  k o l i z j e .
3 . W  m i e j s c a c h  k o l i z j i  p r o j e k t o w a n e j  i n s t a l a c j i
z  i s t n i e j ą c ym i  k a n a ł am i  w e n t y l a c y j n ym i ,  n a l e ż y
p r o w a d z i ć  n o w e  r u r y  p o  t r a s i e  i s t n i e j ą c e j
instalacji wodnej; wykorzystując istniejące przewężenia
k a n a ł ó w  n a  w e n t y l a c j i  w  m i e j s c a c h  k o l i z j i .
4 . W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
5. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
6.W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektantem.
7.Przejśc ia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
8.Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
9.W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e

projektowane przewody wody zimnej prowadzone pod stropem
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0001A

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PW

projektowane przewody wody ciepłej prowadzone pod stropem
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej prowadzone pod stropem
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

zawór odcinający kulowy

HP50 istniejący hydrant DN50

B
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ZAKRES RYSUNKU
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PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0002A

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

BRAMA

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

RZUT PARTERU

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0002B

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

BRAMA

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

RZUT I PIĘTRA

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0003A

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
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projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny
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LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny
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ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
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Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji
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RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
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projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny
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LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny
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ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji
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1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny
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BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM
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WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0006A

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny
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B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

RZUT IV PIĘTRA
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INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
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Siedziba:
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IS 1:100 0006B
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
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4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

10

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

A
B

C
D

ZAKRES RYSUNKU

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji
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ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Przewody prowadzone w posadzkach nie podlegają wymianie.
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U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
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s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny
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LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody instalacji hydrantowej
rurociąg stal oc

pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
rurociąg PP PN16 / PP Stabi Al PN20
prod. KAN-therm lub równoważny

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
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Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

ROZWINIĘCIE PIONÓW

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH
RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW
ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 1:100 0009

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
b u d o w l a n ą .
5. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
p r o d u c e n t a  r u r
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory
s p u s t o w e .

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg PP PN16 prod. KAN-therm lub równoważny

LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

projektowane przewody wody cyrkulującej
rurociąg PP Stabi Al PN20 prod. KAN-therm lub równoważny

zawór odcinający kulowy

termostatyczny zawór regulacyjny cyrkulacji
Aquastorm T Plus prod. OVENTROP

zawór odpowietrzający
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Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

Mocowanie rurociągów

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS bs 0010

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

ELEMENTY
ELEMENT OPIS

1 WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem
2 BIS RapidRail WM15
3 BIS pręt M8
4 BIS nakrętka M8
5 BIS podkładka
6 2S obejma
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1

Instalacja zw, cwu, cyrkulacji

Mocowanie rurociągów ‐ punkt stały

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI

DATA

BRANŻA NR RYSUNKUSKALASTADIUM

Budynek mieszkalny
ul.Naramowicka 217 61‐611 Poznań

WOJTALAK INSTALACJE
Zakład Usługowo‐Handlowy
Wojciech Wojtalak

Biuro handlowe:
61‐897 Poznań, ul. Składowa 5E
Siedziba:
64‐320 Buk, ul. J. Grobelnego 20

IS 0011

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Karnecki

mgr inż. Monika Siejak

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
UWAGA!

A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PW

Wymiana instalacji zimnej wody , ciepłej wody i wody
cyrkulującej
Etap 3
Wymiany przewodów instalacji zimnej wody , ciepłej wody i
cyrkulacji

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ul.Naramowicka 217 61-611 Poznań

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW

ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

ELEMENTY
ELEMENT OPIS

1 WTB1 Kotwa bolcowa
2 BIS Płyty czołowe spawane CO2
3 BIS Rury gwintowane
4 BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez

okładziny

bs


